
Инструкция по замене датчика кондиционности фаз УКФ 2-1 
на УКФ-4

Для замены УКФ2-1 на УКФ-4 необходимо выполнить следующие действия :

• Промаркировать провода, подключенные к УКФ2-1.
• Демонтировать УКФ-2-1.
• Установить на место УКФ-4.
• Подключить провода в соответствии с рисунками.

 Провод с клеммы К УКФ-21 подключить к клемме НР1 УКФ-4. Клемму П1 
УКФ-4 соединить с нейтралью. Остальные провода подключить в соответствии 
с маркировкой. В случае нехватки длины проводов придётся их заменить или  
удлинить.


