
Инструкция по подключению изделия УЗД-8Р вместо изделия УЗД-6

Таблица подключения изделия УЗД-8Р вместо изделия УЗД-6.

№ вывода УЗД-6 № вывода УЗД-8Р Примечание

1 1 Выход на контактор

2 2 и 3 PEN (общий)

3 4 Ах Контроль сопротивления изоляции

4 5 Питание УЗД

5 10 Вход включения памяти аварий

6 9
Общий провод датчиков.
Внутри устройства соединение со входным PEN

7 8 Вход датчика температуры

8 7 Вход датчика влажности

6 не используется

Прим.  Модификации  УЗД-6  со  счётчиком  моточасов  и  с  интерфейсом  поддерживаются
только в части основных функций изделия (моточасы и интерфейс в УЗД-8Р не реализованы).

Пример подключения изделия УЗД-8Р вместо изделия УЗД-6.


